
I.D.:	63837495

Servicii	de	elaborare	documentaţii	tehnice	pentru	obţinerea
autorizaţiilor	de	gospodărire	a	apelor

Documente	participare:
Caiet	de	sarcini.pdf
Anexa	Instructiuni	pentru	Ofertanti.pdf
Contract	Servicii	cond	generale	-	.pdf
draft	contract	.pdf
Formulare	.docx
FisaDate_DF1132296.pdf
DUAE_CERERE_147510.xml

Data
publicarii

06.12.21 Coduri	CPV 79930000-2

Termenul
limita
pentru
depunere:

12.01.22 Pretul	estimativ: 14.000,00	RON	-	14.000,00	RON

Descriere: Se	va	elabora	documentaţia	tehnică	specifică	în	vederea	obţinerii	autorizaţiei	de
gospodărire	a	apelor	pentru	LEA	400	kV	Oradea	-	Nădab	pe	tronsonul	cuprins	între	stâlpii
147	-	215	şi	staţia	220/110	kV	Hăşdat.	Se	vor	identifica	toate	datele	hidrologice	şi
topometrice	necesare	reglementării	de	către	Administraţiile	Bazinale	de	Ape,	a	traversarilor
de	ape	de	către	LEA	,	respectiv	specifice	staţiei	de	transformare.	Documentaţia	tehnică
pentru	LEA	400	kV	Oradea	-	Nădab	va	conţine	următoarele	date:	-	Profilele	transversale
pentru	toate	traversările	LEA	peste	cursuri	de	ape;	-	Distanţele	între	malurile	cursului	de
apă	şi	stâlpi;	-	Distanţele	măsurate	pe	verticala	între	NAQ	1%	şi	sageata	maximă	a	liniei
electrice	respective;	-	Se	vor	verifica	cheile	limnimetrice	în	secţiune;	-	Profilul	albiei	în	zona
traversării;	-	Lungimea	traversării	cursului	de	apă;	-	Cotă	teren	stâlpi;	-	Linia	terenului
natural;	-	Debitele	şi	nivelurile	maxime	specifice	de	1%,	5%,	cu	verificarea	inundabilităţii
fundaţiilor	stâlpilor	şi	a	propunerii	de	măsuri	pentru	rezolvarea	problemelor	identificate.
Debitele	vor	fi	calculate	conform	regimului	(natural/amenajat)	actual	existent	pe	aceste
cursuri	de	apă.	Se	vor	transpune	corespunzător	în	coordonate	STEREO	70,	de	ex.	–	cotele
nivelulului	apelor	la	Q	1%.	Piese	desenate:	-	Pentru	staţia	220/110	kV	Hăşdat	la	scari
convenabile,	cel	putin	Sc	1:25000;	-	Pentru	traversarile	de	ape	ale	LEA	la	scari	convenabile,
cel	putin	Sc	1:1000.	Documentaţia	tehnică	aferentă	staţiei	220/110	kV	Hăşdat	va	fi
actualizată	cu	toate	modificările	survenite	în	urma	retehnologizării.	Se	va	consulta	baza	de
date	existentă	la	nivelul	UTT	Timişoara,	documentaţiile	tehnice	iniţiale,	autorizaţiile
existente,	alte	date	tehnice	şi	se	vor	consulta	Administraţia	Bazinală	de	Apă	Crişuri,
respectiv	Administraţia	Bazinală	de	Apă	Mureş	pentru	identificarea	eventualelor	cerinţe
suplimentare.	Numarul	de	zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de
depunere	a	ofertelor:	8	zile.	Orice	solicitare	de	clarificări	trebuie	transmisă	în	SEAP
(http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub).	Entitatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si
complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificare/informatiilor	suplimentare,	astfel:	-	in	a	5-a	zi
clalendaristica	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Entitatea	contractanta	va
raspunde	doar	la	solicitarile	de	clarificari	adresate	de	operatorii	economici	pana	la
termenul-limita	stabilit,	conform	art.	29	alin	(3)	din	HG	394/2016.


