
I.D.:	24682653

Revizie	si	service	centrale	de	ventilatie	si	tratare	aer.

Data
publicarii

14.12.17 Coduri	CPV 50730000-1

Termenul
limita
pentru
depunere:

21.12.17 Pretul	estimativ: 2.500,00	RON

Descriere: Contractul	prevede	o	revizie	tehnica	anuala	si	reparatii	accidentale(service)	pentru	cele	5
buc.	centrale	de	ventilatie	tip	Ferolli	din	cladirea	Nucleus,	cu	urmatoarele	debite:4,8	mc/sec;
1,9	mc/sec;2,8	mc/sec;4,2	mc/sec	;	3,1	mc/sec.	Pretul	include	revizia	tehnica	anuala	a
acestora	si	va	cuprinde	urmatoarele	operatiuni,	conform	listei	de	mai	jos:	Nr.	Crt.
OPERATIUNE	1	Verificare-curatare	filtre	sac	2	Verificare-curatare	filtre	in	unghi	3	Verificare-
curatare	filtre	plate	4	Verificare-curatare	filtre	rola	5	Verificare-curatare	filtre	totale	6
Verificare	etansare	legaturi	hidraulice(	baterie	incalzire)	7	Verificare	etansare	legaturi
hidraulice	(baterie	racire)	8	Verificare	presiune	apa	baterie	incalzire	9	Verificare	presiune
apa	baterie	racire	10	Verificare	legaturi	electrice	11	Verificarea	setari	placa	automatizare
12	Verificare	–	curatare	baterie	schimb	incalzire	13	Verificare	–	curatare	baterie	schimb
racire	14	Verificare	–	curatare	presostate	aer	15	Verificare	–	curatare	termostat	protectie
inghet	16	Verificare	–curatare	filtru	impuritati	agent	termic(daca	este	necesar	se	va	inlocui
filtrul	cu	totul)	17	Verificare	senzor	tur-	retur	18	Verificare	–	curatare	pompa	agent	racire
/incalzire	19	Verificare	–	curatare	manometru	presiune	apa	20	Verificare	–	curatare
ventilator	21	Verificare	–	curatare	motor	ventilator	22	Verificare	–	curatare	curea	transmisie
motor	ventilator	23	Verificare	–	masurare	temperatura	de	lucru	introducere	aer	24	Verificare
–	masurare	temperatura	de	lucru	refulare	aer	25	Verificare	functionare	flusostat	(circulatie
agent	termic)	26	Verificare	functionare	servomotoare	vane	cu	trei	cai	27	Verificare
functionare	clapeti	antifoc	28	Verificare	functionare	componente	electrice	tablou	forta	29
Verificare	functionare	legaturi	electrice	tablou	forta	30	SPalarea	interioara	a	bateriilor	in
vederea	inlaturarii	depunerilor	31.	Trecere	din	regim	iarna/regim	vara	si	invers	32.	Curatarea
de	praf	si	eliminarea	corpurilor	straine	din	interiorul	conductelor	de	aer,	curatarea	de	praf	a
gurilor	de	vizitare	si	a	grilelor	de	refulare/admisie	a	aerului	33.Dezinfectarea	filtrelor	de	aer,
34.	Eliminarea	neetanseitatilor	din	instalatii	care	duc	la	scaderea	randamentului
35.Curatarea	de	depuneri	a	prizelor	de	aer	36.Trecerea	automatelor	din	regim	de	vara
/iarna	si	invers,in	functie	de	anotimp.37.	Evaluarea	calitatii	aerului	din	instalatiile	de
ventilatie.	Revizia	se	finalizeaza	printr-un	raport	tehnic	care	va	cuprinde	si	un	plan	de	masuri
pentru	imbunatatirea	functionarii	instalatiilor.	Pretul	estimat	se	refera	la	revizia	celor	5
centrale	de	tratare	a	aerului	si	nu	include	piesele	de	schimb	defecte,	acestea	facturandu-
se	separat,	pe	baza	de	deviz	separat	si	comanda	de	la	beneficiar,	in	cazul	aparitiei	unei
defectiuni.	Toate	datele	sunt	puse	la	dispozitie	in	acest	anunt.	Valoarea	estimata	se	refera
la	valoarea	totala	a	reviziei	pentru	cele	5	buc.centrale	ventilatie.


